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Protezione passiva

tempo

denaro

Costruzioni

Attività soggette

procedimenti relativi alla P.I. (A ,B, C)

DPR 151/2011

Attività normate

(A)

Attività non necessariamente

normate

(B, C)

DM 7 

Agosto 2012

DCPST 200

31/10/2012

Tutte le altre
costruzioni

Testo Unico

D.M. 14 / 1 /2008

Panorama 

normativo

MOD.PIN 2.2 – 2012 

CERT.REI

MOD. PIN- 2.3_2014 

DICH. PROD.
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DPR151/11

DM 16 febbraio 2007

Alla base della certificazione CERT REI

 Art. 2. Classificazione di resistenza al fuoco 

 Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi 

costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di 

prove, calcoli, confronti con tabelle.
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Lettera 

circolare 

9663
23/7/2012

Validità dei rapporti di prova di resistenza al 

fuoco emessi in base alla circolare 91 del 1961 

Chiarimenti applicativi

Rapporti di prova emessi dopo il 

1 gennaio 1996 

Scadenza: 25 settembre 2012

Elementi portanti

elementi strutturali  (acciaio, calcestruzzo, misti, ecc.)

progetto presentato

prima del
sperimentale analitico (+ protettivi) tabellare

25-set-07 Circolare 91/61
UNI 9502-3-4 - parametri termofisici riportati 

nella norma  stessa (se esistenti)
Circolare 91/61

progetto presentato 

dopo il
sperimentale analitico (+ protettivi) tabellare

25-set-07
Circ. 91/61; norme EN 1365-X;

Fascicoli tecnici

UNI 9502-3-4 parametri termofisici 

protettivi riportati nella norma  stessa 
(solo per intumescenti calcolati con EN/V 

13381-x)

DM 16-2-07

25-set-08

Circ.91/61 (emessi dopo il 31 

dicembre 1985);  EN 1365-X,  

Fascicoli tecnici

UNI 9502-3-4 parametri termofisici 

protettivi riportati nella norma  stessa 
(solo per intumescenti calcolati con EN/V 

13381-x)

DM 16-2-07

25-set-10

Circ.91/61 (emessi dopo il 31 

dicembre 1995);  EN 1365-X,  

Fascicoli tecnici

UNI 9502-3 4 parametri termofisici 

protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07

25-set-12 EN 1365-X,  Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 parametri termofisici 

protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07

11-apr-13 EN 1365-X,  Fascicoli tecnici
UNI-ENV 1992-1-2  parametri termofisici 

protettivi calcolati con EN/V 13381-x
DM 16-2-07
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Elementi non portanti

elementi non portanti (pareti, soffitti, barriere passive, canali, estrattori, ecc.)

progetto presentato

prima del
sperimentale analitico tabellare

25-set-07 Circolare 91 UNI 9502-3-4 Circ.91/61

progetto presentato 

dopo il
sperimentale analitico tabellare

25-set-07
Circ.91/61;   EN 1364-X; EN 1366-X;  

Fascicoli tecnici

UNI 9502-3-4 oppure

EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07

25-set-08
Circ.91/61 (emessi dopo il 31 dicembre 1985);  

EN 1364-X;  EN 1366-X;   Fascicoli tecnici

UNI 9502-3-4 oppure

EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07

25-set-10
Circ.91/61 (emessi dopo il 31 dicembre 1995)

EN 1364-X;  EN 1366-X;  Fascicoli tecnici

UNI 9502-3-4 oppure

EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07

25-set-12 EN 1364-X;  EN 1366-X;  Fascicoli tecnici
UNI 9502-3-4 oppure 

EC 1992/3/4…-1-2
DM 16-2-07

11-apr-13 EN 1364-X; EN 1366-X;  Fascicoli tecnici UNI ENV 1992/3/4…-1-2 DM 16-2-07

Prove al fuoco

Prove EN 

Campo di diretta 
applicazione

Professionista 
attesta solo  che  

l’elemento ricada nel 
C.A.D.

Prove EN 

Campo di 
applicazione estesa

Professionista 
attesta solo  che  

l’elemento ricada nel 
C.A.E.

Prove Circ. 91

Professionista verifica che il 
certificato/prodotto non sia 

scaduto

Professionista certifica tutte 
le differenze rispetto al 

simulacro di prova 

(altezza, larghezza, carico, spessori, 
modifiche di forma, ecc)
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Campo diretta applicazione

 DM 16 febbraio 2007 – Art.1 . Pt 6

 Il campo di applicazione diretta del risultato della 

prova è l’ambito previsto dallo specifico metodo 

di prova e riportato nel rapporto di 

classificazione, delle limitazioni d’uso e delle 

possibili modifiche apportabili al campione che 

ha superato la prova, tali da non richiedere 

ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per 

l’attribuzione del risultato conseguito

Test EN 

prodotti con intrinseca resistenza al fuoco

 EN 1364-1 (muri e pareti non portanti)

 EN 1365-1 (muri e pareti portanti)

 EN 1364-2 (soffitti non portanti)

 EN 1365-2 (soffitti portanti)

 EN 1364- 3-6 (facciate)

 EN 1365-3 (travi)

 EN 1365- 4 (pilastri)

 EN 1366-1 (canali di ventilazione)

 EN 1366-2 (serrande tagliafuoco)

 EN 1366- 3-4 (barriere passive)

 EN 1366-5 (cavedi)

 EN 1366- 6 (pavimenti flottanti)

 EN 1366- 8-9 (estrattori)

 EN 1634-1-3 (porte)

 Ecc...
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Pareti non portanti: EN 1364-1

 Prova di una parete di grande 

dimensione, con giunto libero

 Verifica delle temperatura sulla 

faccia non esposta e delle 

deformazioni (flessione)

Deformazione 

massima
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Classificazione  e campo diretta applicazione

Art. 13 Campo diretta applicazione

Diminuzione dell’altezza

•Lunghezza infinita

•Portafrutti / scatole elettriche provate

•Aumento dello spessore delle lastre

•Aumento dell’isolante

•Aumento del numero montanti

•Altezza massima: 4 metri

•…

R E I w t M C S G K

E 120

E I 120
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4 metri

…?

D.M. 16 FEBBRAIO 2007
(G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 s.o. n. 87)

B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell’elemento

costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta

applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto

a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno

la seguente documentazione:

B.8.1 elaborati grafici del prodotto modificato;

B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il

mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata

su prove, calcoli e altre valutazioni…

B.8.3 eventuali altre approvazioni...

B.8.4 parere tecnico positivo (del laboratorio che ha

effettuato la prova) sulla completezza e correttezza delle

ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate…

Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo

tecnico e a renderlo disponibile per il professionista
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Estensione in altezza 

in funzione di:

numero montanti

spessore montanti

larghezza montanti

interasse montanti
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Estensione parete  EI 120 (alcuni esempi) 

Interasse struttura 

metallica 

(mm)

montanti
spessore 

montanti

larghezza 

montante

spessore 

parete

altezza 

m

600

singoli 0,6 75 115 8,9
doppi 0,6 75 115 10,9

doppi in serie 0,6 75 190 12,0

400

singoli 0,6 75 115 10,2
doppi 0,6 75 115 12,0

doppi in serie 0,6 75 190 12,0

300

singoli 0,6 75 115 11,3
doppi 0,6 75 115 12,0

doppi in serie 0,6 75 190 12,0

Interasse struttura 

metallica 

(mm)

posizione 

montanti

spessore 

montanti

larghezza 

montante

spessore 

parete

altezza 

m

600

singoli 0,6 100 140 11,1
doppi 0,6 100 140 12,0

doppi in serie 0,6 100 240 12,0

400

singoli 0,6 100 140 12,0
doppi 0,6 100 140 12,0

doppi in serie 0,6 100 240 12,0

300

singoli 0,6 100 140 12,0
doppi 0,6 100 140 12,0

doppi in serie 0,6 100 240 12,0

Controsoffitti

Protettivi strutturali 

EN13381-1  (contributo alla resistenza al fuoco di strutture in 
acciaio, legno, calcestruzzo, miste, ecc.)

Parte di un sistema

EN 1365-2 (soffitto portante protetto) 

Elementi di compartimentazione

EN 1364-2 (soffitto non portante)
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Tipologie controsoffitto

T cr

T cr

T cr

EN 13381-1 EN 1365-2

EN 1364-2

Protettivi strutturali 

EN13381-1  
(contributo alla 
resistenza al fuoco 
di strutture in 
acciaio, legno, 
calcestruzzo, miste, 
ecc.)

Parte di un sistema

EN 1365-2 (soffitto 
portante protetto) 

Elementi di 
compartimentazione

EN 1364-2 (soffitto 
non portante)

T: 140 °C

T: 140 °C
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Lettera Circolare 465 del 16/01/2014

Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. 

Chiarimenti

Sia nel caso di utilizzo dei rapporti di classificazioni che dei

rapporti di valutazione il professionista antincendio

certificherà sulla base del campo di applicazione diretta

in essi riportato. Si ricorda che il campo di applicazione diretta del

risultato di prova rappresenta "l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova

e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili

modifiche apportagli al campione che ha superato la prova, tali da non

richiedere ulteriori valutazioni. calcoli o approvazioni per l'attribuzione del

risultato conseguito." (Art. 1 del DM 16/2/2007)

Fascicolo tecnico controsoffitto 002/12/11
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Estensione risultato a cavità di 300 mm

(invece di 400 mm previste nel test report)

Estensioni Fascicolo Tecnico 002/12/11

Campo di diretta applicazione:

• Botole di ispezione

• Attraversamento tubazioni combustibili

• Corpi illuminanti appesi

• Attraversamenti barre filettate/pendini 

metallici sostegno di impianti sprinkler

• Attraversamento cavi elettrici e 

fissaggio rivelatore fumi
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Campi di diretta applicazione
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Campi di diretta applicazione

UNI EN 1366-1:2001 (CONDOTTE)
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Norme EN per condotte

 EN 1366-1 (canali di ventilazione)

 EN 1366- 3-4 (barriere passive)

 EN 1366-5 (cavedi)

 EN 1366- 8-9 (estrattori)

Canale A orizzontale: 

simula fuoco 

dall’esterno

Canale B orizzontale: 

simula fuoco 

dall’interno

Simula una situazione 

«standard»

Simula un canale 

danneggiato, rotto, aperto
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Canale A verticale: 

simula fuoco 

dall’esterno

Canale B orizzontale: 

simula fuoco 

dall’interno

Simula una situazione 

«standard»

Simula un canale 

danneggiato, rotto, aperto

Differenza di isolamento fra canale A e B

Canale A

Fuoco da fuori

Situazione standard
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Differenza di isolamento fra canale A e B

Canale B

Fuoco da dentro

Canale danneggiato

Resistenza al 

fuoco 120 min
Verticale

(0 → i)

Tipo A: fuoco

dall’esterno

Tenuta: 120 min 

(portata ≥ 10 m3/h)

Classificazione



20

UNI EN 1366-8:2005
(CONDOTTE ESTRAZIONE FUMO – Canale C)

Procedura di test

1366-1 
Canale A 
verticale

13661-1 
Canale B 
verticale

1366 – 8 
Canale C 
verticale

1366-1 
Canale A 
orizzontale

13661-1 
Canale B 
Orizzontale

1366 – 8 
Canale C 
orizzontale
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Barriere passive

 EN 1366-3 : sigillatura di penetrazioni

 Si intendono elementi/servizi attraversanti un elemento 

di compartimentazione quali tubi, cavi, blindosbarre, 

ecc.

 EN 1366-4: sigillatura di giunti lineari

 Si intendono giunti, spazi , piccole aperture o altre 

discontinuità fra due elementi di separazione. Queste 

aperture sono definite lineari perché hanno una 

lunghezza maggiore dell’altezza che sono definite con 

un valore del suddetto rapporto di 10:1

EN 1366-3 – sigillatura di penetrazioni

 Valutazione della capacità di una sigillatura di non 

compromettere le performance dell’elemento attraversato. 

Sono esclusi camini, canali di ventilazione, estrattori, cavedi.

 La valutazione è condotta su elementi si separazione standard 

(pereti flessibili, pareti rigide, soffitti rigidi e flessibili)

 La classificazione ottenuta su elementi flessibili “may be” 

applicata su elementi pesanti

 Si possono provare:

 Grandi attraversamenti di cavi

 Piccoli attraversamenti di cavi

 Sistemi modulari o scatole elettriche

 Blindosbarre

 Penetrazione di tubazioni

 Penetrazioni miste

 Penetrazioni critiche di cavi e tubazioni (particolari dimensioni e/o 

configurazioni)
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Collari: è cambiato tutto…

 Collari per tubazioni combustibili

 Una norma (EN1366-3) di 97 pagine…

 Test per tipo di tubo

 Test per diversi elementi (parete 

leggera, parete in cls, cls leggero)

 Test per diverse orientazioni (parete, 

soffitto, inclinato)

 e molto altro…

Collari tagliafuoco

Universale (punto E.2.7.3) non tappato non tappato U/U
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Tubi in PP su parete piena pesante EI 120

Tubi in PP su parete piena pesante EI 120
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EN 1366-4:  giunti lineari

 Valutazione dei giunti lineari, con riferimento alle 

caratteristiche di isolamento e tenuta

 Verifica di giunti senza movimento o con movimento 

indotto (dilatazione)

 Elementi di supporto: elementi pesanti (2.400 kg/mc) e leggeri 

(650 kg/mc) sia orizzontali sia verticali. Elementi in legno o 

acciaio.

 Valutazione di

 Resistenza al fuoco

 Massime dimensioni

 Massimo movimento indotto (%)

 Tipologia di costruzione (elemento finito o da realizzare in 

cantiere)

Estensioni del risultato

Pavimento

Pavimento

Pavimento/parete

Parete
Parete

Parete (sezione)

Parete (sezione)

Pavimento / parete
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Ancora una volta…(estratto dal nuovo manuale Promat)

il risultato riportato nel rapporto di classificazione non ha alcun valore se non 

all’interno del campo di diretta applicazione, che deve essere sempre letto e 

valutato prima redigere qualsiasi progetto o firmare modelli DICH PROD e, 

soprattutto CERT REI.  

Richiedere SEMPRE il rapporto di classificazione e leggere sempre con 

attenzione sia la descrizione del campione sottoposto a prova sia i limiti e le 

possibili estensioni.  Classificazioni, estensioni e valutazioni NON comprese 

nel campo di diretta applicazione, non sono valide ai fini delle certificazioni 

sperimentali firmate dai professionisti iscritti negli elenchi del Ministero 

dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06
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A.3 Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi 

portanti delle opere di costruzione

ENV 13381  Pt x

PRODOTTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA 

RESISTENZA AL FUOCO  ENV 13381 – Pt 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8

 2 - Membrane protettive verticali

 3 – Protezione ad elementi di calcestruzzo

 4 - Protezione ad elementi di acciaio

 5 – Protezione ad elementi compositi di 

calcestruzzo/lastre profilate di acciaio

 6 – Protezione a colonne cave di acciaio riempite con 

calcestruzzo

 7 - Protezione applicata ad elementi di legno

 8 – Protezione di strutture in acciaio con prodotti reattivi 

(pitture intumescenti) 
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EN/ENV 13381-4  (acciaio)

 Trovare una relazione (matematica o grafica)  fra 

massività della struttura, spessore di protettivo e 

temperatura sull’acciaio, in funzione del tempo

+ =
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ENV 13381  Pt 4  - procedura di test

test 1

• Test su elementi caricati e non caricati

• Verifica della stickability (aderenza / coesione)

test 2-3

• Test elementi non caricati di diversa sezione

• Test su pilastro per verificare lo scivolamento

calcolo

• Calcolo dei fattore correttivo K

• Ri-elaborazione dei dati

• Calcolo parametri termofisici/risultati 
(regressione lineare, grafico, λ variabile/fisso)
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Metodi di valutazione

L’elaborazione e l’estensione dei risultati dei test è possibile in 
termini di fattore di sezione, spessori applicati e temperatura in 

accordo con la tabella 6 della norma EN.

Metodo di 

valutazione

λ variabile λ fisso Regressione 

lineare

Metodo 

grafico

annex F G H J

massività -20% → +50%
-20% → +50% -10% → +10%

± 0%

spessore 
-20% → +20% -5% → +5% -5% → +5% ± 0%

temperatura 

Critica

-0% → +10% -0% → +7,5% -0% → +5% ± 0%
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ENV 13381  Pt 4  - procedura di test

test 1

• Test su elementi caricati e non caricati

• Verifica della stickability (aderenza / coesione)

test 2-3

• Test elementi non caricati di diversa sezione

• Test su pilastro per verificare lo scivolamento

calcolo

• Calcolo dei fattore correttivo K

• Ri-elaborazione dei dati

• Calcolo parametri termofisici/risultati 
(regressione lineare, grafico, λ variabile/fisso)

Example (Pt 200 – colums)
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Lastre: possono 

essere applicate su 

profili H, I, T, L, C, 

strutture cave, ect)

Fase 1

• Calcolo temperatura critica (funzione del 
grado di utilizzo, del tipo di acciaio e/o della 
classe dell’acciaio, ecc

Fase 2

• Calcolo del fattore di forma (massività) della 
struttura in funzione del tipo di esposizione e 
di protezione (scatolare o perimetrale)

Fase 3

• Scelta dello spessore di protettivo in 
funzione della classe di resistenza al fuoco 
richiesta

Iter procedurale: acciaio
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ENV 13381-3  (calcestruzzo)

 Trovare una relazione (matematica o grafica)  fra spessore 

di protettivo ed incremento della temperatura 

all’interno del cls e sull’armatura in funzione del 

tempo.

+ =

Effetto spalling

 Spalling:

distacco di parti di

calcestruzzo quando

l’elemento è esposto

ad alta temperatura, 

in funzione

(pricipalmente) del 

contenuto di umidità, 

del gradiente

termico, della

porosità e delle

tensioni interne
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Programmi di calcolo: effetto spalling? 

Confronto fra simulazione e realtà

20
40

100

200

Condizioni 

ambiente

furnace

simulazione test

ENV 13381-3  (calcestruzzo)

 Trovare una relazione (matematica o grafica)  fra spessore 

di protettivo ed incremento della temperatura 

all’interno del cls e sull’armatura in funzione del 

tempo.

+ =
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Abachi prestazionali su CA/CAP

Test su
soletta

Spessore
minimo

Spessore
massimo

Test su
trave

Spessore
minimo

Spessore
massimo

Abaco 

prestazionale su

pareti e solette

Abaco 

prestazionale su

travi e pilastri

C.2.4 The values of 

equivalent thickness  

can be plotted for each 

thickness of fire protection 

tested permitting 

interpolation of the result 

as a function of fire 

duration according to 

Figure C.8 

sticability

i

n

t

e

r
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z
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Risultati ENV 13381-3

 I risultati si possono esprimere come:

 Spessori di equivalenza (ad esempio: 14 mm di 

protettivo, per 60 min di esposizione, hanno un 

spessore equivalente di 58 mm)

 Fattori di equivalenza (ad esempio Feq= 4,1 cioè 

1 cm di protettivo corrisponde a 4,1 cm di cls per 60 

minuti di esposizione)

 Spessore di protettivo necessario per ottenere 

una data resistenza al fuoco, in funzione della 

temperatura critica e del copriferro
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Espressione dei risultati: spessore equivalente

60 min 90 min 120 min 180 min

spessore 

provato (mm)
14 58 60 58 50

fattore di 

equivalenza
4,14 4,29 4,14 3,57

spessore 

provato (mm)
36 85 85 85 85

fattore di 

equivalenza
2,36 2,36 2,36 2,36

Esempio applicativo

Copriferro richiesto per R 120: 60 mm

Copriferro esistente: 25 mm

Calcestruzzo mancante: 35 mm

Alternativa: protettivo con Feq 4,5 

35/4,5= 7,8 = 8 mm di protettivo
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temperatura critica (°C) R 180

copriferro 300 350 400 450 500 550

10 / 14 mm 32 30 27 25 22 20

15 / 19 mm 30 30 25 22 20 20

20 / 24 mm 30 27 22 20 20 20

25 / 29 mm 27 25 20 20 20 15

30 / 34 mm 25 25 20 20 15 12

35 / 39 mm 25 22 20 15 12 10

40 / 44 mm 22 20 15 12 10 8

Spessore Pt H su soletta R 180

Iter procedurale: c.a. – c.a.p

Fase 1

• Calcolo del copriferro necessario a garantire 
la resistenza al fuoco richiesta (in funzione 
anche della temperatura critica dell’acciaio)

Fase 2

• Verifica del copriferro esistente (oppure 
ipotesi cautelative)

Fase 2

• Calcolo del copriferro mancante e dello 
spessore di protettivo da applicare (in 
funzione dello specifico fattore di equivalenza)
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I modelli ministeriali (DM  7 agosto 2012)

 Asseverazione

CERT REI 2012

DICH PROD 2014

Asseverazione di rinnovo

CERT REI 2012
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Documentazione (prove al fuoco)

Test

Test 
report

Rapporto di 
classificazione o 

di valutazione

Fascicolo 

tecnico

CE documentazione (ETAG per il requisito di 

resistenza al fuoco di lastre, intonaci pitture e barrierie passive)

Tests

(ETAG)

ETA

Certificato di 
costanza delle 

prestazioni

DoPRequisiti di resistenza al fuoco
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Documenti per CERT REI 

 Rapporto di classificazione (valutazione)

 Classificazione (risultato o contributo)

 Indicazioni sul «prodotto» (ovvero sul sistema 

che è stato classificato).

 Campo di diretta applicazione (limiti di 

applicazione)

 Fascicolo Tecnico

Campo di applicazione estesa

 DoP

 Usi previsti

 Prestazioni

 Durabilità

 Tipo di esposizione (esterno, interno, ecc.)

Grazie
Marco Antonelli


